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POZNAMKY

NOVE KABELY BUDOU ULOZENY POD OMITKOU. PO ULOZENI KABELU BUDOU OBNOVENY MALBY.
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INPE, ~50Hz, 230V/TN-S

doplnénd: automatickym odpojeni od zdroje a pospojovanim
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LEGENDA MISTNOSTI

X

NAZEV

.01 |PRISTUPOVA RAMPA

.02 |ZADVERI

.03 |TELEFONNI AUTOMAT

.04 |OSOBNI VYTAH + STROJOVNA

.05 |SCHODISTE

.06 |[CHODBA

.07 |KANCELAR

.08 |SPOLECENSKA MISTNOST

.09 |PREDSIN

.10 |PECOVATELKA

.11 [UMYVARNA

12 (WG

.13 |PREDSIN

14 (WC

.15 [UKLIDOVA KOMORA

.16 |SKLAD

.17 |PREDSIN

.18 | GARSONIERA

.19 [KOUPELNA, WC

.20 |PREDSIN

.21 |GARSONIERA

.22 |KOUPELNA, WC

.23 |ZADVERI
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